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一、用電檢討 
 (一)近年全校用電量變化(數值) 
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(二)近年全校用電量變化(圖形) 

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

月份 

96年 

97年 

98年 

99年 

100年 

101年 

102年 

103年 

104年 



(三)近年全校電費變化(數值) 

4 



5 

(四)近年全校電費變化(圖形) 
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(五)用電總結檢討 

 103年度全年用電1,136.8萬度，較102年度同期1,091.4萬度增加約45.5萬度(約
4.17%) 。 

   103年度全年電費3,778萬元，較102年度同期3,411萬元增加約367萬元
(10.76%)。 

 104年度1-3月份用電197.5萬度較103年度同期230.3萬度減少約32.8萬度
(14.24%)。 

   104年度1-3月份電費 650萬元較103度同期704萬元減少約54萬元(7.67%) 。 

 104年度1-3月份委外經營用電21.7萬度，本校淨用電175.8萬度， 

   103年度1-3月份委外經營用電20.9萬度，本校淨用電209.4萬度，  

    故104年度1-3月較103年度同期淨用電減少33.6萬度(16.05%) 。(註：委外經營商家除   
原有之經營者外，103年5月新增阿福草餐廳。) 

 行政院要求各機關學校以96年為基準，至104年時應減量10%，本校用電仍
偏高，全校師生還須努力！ 
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二、用水檢討 
(一)近年全校用水量變化(數值) 
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(二)近年全校用水量變化(圖形) 
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(三)近年全校水費變化(數值) 
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(四)近年全校水費變化(圖形) 
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(五)用水總結檢討 

 103年度全年用水17.44萬度，較102年度同期21.26萬度減少約3.82萬
度(約17.97%)。 

     103年度全年水費155.5萬元 ，較102年度同期187.4萬元減少約31.9萬
元(約17.02%)。 

 104年度1-3月份用水449佰度 ，較103年度同期416百度增加約33百度
(約7.93%)。 

     104年度1-3月份水費39.8萬元，較103年度同期37.2萬元增加約2.6萬
元(約6.99%) 

 104年度1-3月份委外經營用水24百度，本校淨用水425百度， 

     103年度1-3月份委外經營用水22百度，本校淨用水394百度， 

     故104年度較103年度淨用水增加31百度(7.87%) 。 (註：委外經營商家除原有
之經營者外，103年5月新增阿福草餐廳。) 

 104年度1-3月之用水量較去年度增加，期待全校師生繼續共同努力節約
用水，愛惜水資源。 
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三、用油檢討 
(一)近年全校用油量變化(數值) 
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(二)近年全校用油量變化(曲線) 
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(三)近年全校油費變化(數值) 



 

(二)近年全校用油費變化(曲線) 
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(四)用油總結檢討 

 103年度全年用油(11,754公升) 及油費(37.15萬元)較102年度同期
(14,735公升/48.6萬元)分別減少2,981公升(20.23%)及11.45萬元
(23.56%)。 

 104年度1-2月份用油(1,451公升) 及油費(3.31萬元)較103年度同期
(1,505公升/5.05萬元)分別減少54公升(3.59%)及1.74萬元
(34.46%)。 

 104年1-2月之用油量持續減少，期待全校師生再接再勵，協助總務處繼

續執行節油措施。 



四、用紙檢討 
(一)近年本校購紙數量 

103年 104年 

採購箱數 278.7 22.4 
截至3月底統計 
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四、用紙檢討 
(二)分年目標 

衡量指標 
分年目標值（％） 

104年 105年 

實施公文線上
簽核比率 

40 
（78） 

45 

實施公文電子
交換比率 

70 
（87） 

70 

實施電子化會
議比率 

30 
（35） 

40 

18 ＊依行政院「電子公文節能減紙續階方案」所定，紅字表示本校至3月底實施比率 



四、用紙檢討 
(三)電子公文系統節紙效益 

 
 本(104)年3月31日完成辦理「電子公文系統使用調查」， 以瞭解系統

使用成效與使用者意見，調查結果分析中。 
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五、本校近期節能措施(1/2) 

(一) 音樂二館擬裝設定時器，每日晚上10時30分自動關閉中央空調之小型
送風機 

    1.音樂二館中央空調係以冰水搭配小型送風機系統，現行冰水主機運轉至
晚上10點，然各小型送風機經常未關機，致幾乎24小時運轉。 

    2.本案建議每日晚上10時30分自動關閉（Reset）中央空調之小型送風
機，約15分鐘後再送電，重置小型送風機電源。 

    3.經實際試驗每小時約節約10度電力，以每日10小時計算，每年節約
3.65萬度電（10*10*365）。 

    4.本案改善經費為新臺幣25,250元整。  
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五、本校近期節能措施(2/2) 

(二)圖書館自修室氣冷式冰水主機增設工程 

     1.本校圖書館自修教室於103年6月3日正式啟用，為改善自修教室
於圖書館閉館後需繼續由圖書館既設之中央空調主機提供空調問
題，爰增設氣冷式冰水主機1臺，並配合圖書館既設之中央空調主
機關機後自動啟動。 

     2.本案改善經費為新臺幣568,000元整。 

 



六、本校未來節能措施(1/4) 

(一) 104年度圖書館、關渡美術館及音樂廳等建築物智慧化改
善工程： 

     1.內政部建築研究所全額補助總經費約為185萬元。 

     2.預計執行期程自104年9月15日前驗收完竣。 

     3.本案預期效益說明 ： 

      （1）圖書館及音樂廳建置消防受信整合系統  

      （2）關渡美術館及圖書館建置環境品質改善管理系統  

      （3）圖書館安全監視及照明管理系統  

      （4）設置雲端智慧化監控整合中心    

22 



六、本校未來節能措施(2/4) 

(二)戲劇系館空調節能改善工程 ： 

     1.規劃更換冰水主機1臺及箱型冷氣機4臺，並導入自動
控制系統，可預約定時且自動控制溫度，改善空調溫
控，減少館內空調過冷或過熱的情形。 

     2.總經費約為100萬元，規劃本校自籌經費實施。 

     3.預計執行期程自104年5月至104年9月。 

23 



六、本校未來節能措施(3/4) 

(三）關渡美術館1號冰水主計更新工程 

     1.關渡美術館現有冰水主機共2臺，其中1號冰水主機因
冷凝器銅管有冷媒內漏需維修始得運轉，然其熱交換
器及壓縮機效率差，如繼續使用對於該館中央空調系
統恐效益不大；另如僅以2號冰水主機運轉，夏季恐
無法滿足該館空調需求。 

    2. 總經費約為160萬元，規劃本校自籌經費實施。 
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六、本校未來節能措施(4/4) 

（四）延續本校各建築物之「校園電力監測系統」 

     1.延續「校園電力監測系統」之「每月累計用電」及                
「即時用電」2項預警功能，並加強系統穩定度及擴增
功能之可行性。 

   2.本案預估節約用電20萬度/年，節省電費70萬元/年        

(以每度電3.5元計算)。 
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七、本次會議報告事項(1/4) 

(一)前次(第9次)會議決議辦理情形 

項次 會議決議 辦理情形 

1 

本校同仁晚上7時後仍於行政大樓辦公，除有

特殊原因（如有重要訪客或會議等）外，擬

不開啟空調。 

1.遵照辦理。 

2.本案修正為同仁晚上6時後仍於行政大樓辦公，除

有特殊原因（如有重要訪客或會議等）外，不

開啟空調。 

2 
音樂二館擬裝設定時器，每日晚上10時30分

自動關閉中央空調之小型送風機。 

1.遵照辦理。 

2.經實際試驗每小時約節約10  度電力，以每日10小

時計算，每年節約3.65萬度電（10*10*365）。 



七、本次會議報告事項(2/4) 

27 

(二) 前次(第9次)臨時動議： 

項次 會議決議 主席裁示 辦理情形 

1 

音樂二館現有窗戶為外推設計，紗窗為

內拉設計，紗窗有使用上不便，使得老

師無法以開窗通風方式調節室內溫度減

少空調能源耗損，如本校經費許可，請

協助將音樂二館紗窗改為折紗窗(音樂學

院吳院長)。 

總務處已計畫將音樂二館傳統音

樂學系樓層（第2樓層）之紗窗

於本（103）年度改為折紗窗，

其他樓層請營繕組規劃，確定改

善效果符合需求後，於後續年度

辦理。 

1. 傳統音樂學系所屬樓層（第

一階段）折紗窗，已於103年

12月安裝完成，於確認使用

效果後，依年度經費續施作

其他樓層。 

2. 更換經費為新臺幣84,000元

整。 

2 

舞蹈系館現有外推窗連桿有多處故障，

使得老師無法以開窗通風方式調節室內

溫度減少空調能源耗損，請協助修繕(舞

蹈學院古院長)。 

請營繕組派員至舞蹈系館了解現

況後協助修繕。 

1. 已訂製推窗鉸鍊，並由總務

處營繕組同仁於103年4月完

成安裝。 

2. 購料經費為新臺幣25,000元

整。 

3 

傳統藝術研究中心辦公空間人員無法調

控空調溫度，人員經常感到很冷，請協

助改善現況（文化資源學院陳代理院

長）。 

請營繕組派員至傳統藝術研究中

心了解現況後協助改善。 
已洽空調廠商至現場評估報價。 



七、本次會議報告事項(3/4) 

(三) 空調節約用電措施： 

  1.採責任分區管理，控制室內空調溫度於26~28℃儘量配合電風扇使用。 

  2.連續假日或少數人加班不開中央空調冷氣。 

  3.個人電腦不使用時，請關閉電源，午休時間關閉電燈及影印機等用電設
備，減少發熱量，辦公室不得有烹調動作，以降低空調負載。 

  4.下班前半小時關閉空調主機，但仍維持送風機與冰水泵浦運轉，以節省
空調用電。 

  5.下班後應確實隨手關閉室內送風機。 

  6.在不影響空調效果下，適度提高空調主機冰水出水溫度。 

  7.利用室內外遮陽及屋頂加裝隔熱材或噴水，防止日曬影響空調負載。 

  8.空調區域門窗關閉，且應與外氣隔離，減少冷氣外洩或熱氣侵入。 

  9.每月清洗窗、箱型冷氣機及空調系統之空氣過濾網、每季清洗中央空調
系統之冷卻水塔。 

28 



七、本次會議報告事項(4/4) 

(四)節油目標執行情形： 

  1.96年用油量16,428公升，104年省油目標 14,128公升（102
年修正版節油目標為-14%）。103年全用油11,754公升。 

  2.鼓勵全校人員儘量採共乘或搭乘大眾運輸交通工具。 

29 



參、討論事項 

案由一： 104年度本校節電目標設定案，提請討論。  

說明： 

    (一)103年度用電情形 

      1.103年度全年用電11,369,200度，較102 年度同期
10,914,800度增加454,400度(約4.16%)。 

     

30 
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2.各校舍與公共區域103年與102年用電情形比較(節能績效區
分為ABC三段)： 

(1)節能績效A：用電減少3.5%以上者 

項次 館舍名稱 
102年1-12月用

電度數 

103年1-12月用
電度數 

較102年同期用
電度數成長 

較102年同期用
電成長百分比 

備註 

1 體泳館(不含波菲美) 849,139  687,335  -161,804  -19.06% 
103年7月1日新廠
商進廠 

2 綜合宿舍 355,998  291,599  -64,399  -18.09%   

3 特殊教室 174,988  155,022  -19,966  -11.41%   

4 公共區堿 1,253,756  1,163,984  -89,772  -7.16%   

5 污水廠 70,243  65,714  -4,529  -6.45% 
10年1月1日新廠
商進廠 

6 教學大樓 112,351  105,114  -7,237  -6.44%   

7 戲劇系 172,100  161,383  -10,717  -6.23%   

8 展演中心 665,187  628,291  -36,896  -5.55%   

9 行政大樓 277,936  263,063  -14,873  -5.35%   
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(2)節能績效B：用電減少3.5%以下，但未成長者： 

項次 館舍名稱 
102年1-12月用

電度數 

103年1-12月用
電度數 

較102年同期用
電度數成長 

較102年同期用
電成長百分比 

備註 

1 研究大樓 926,527  926,417  -110  -0.01%   
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(3)節能績效C：用電成長者 

項次 館舍名稱 
102年1-12月
用電度數 

103年1-12月
用電度數 

較102年同
期用電度數

成長 

較102年同期
用電成長百

分比 

備註 

1 
活動中心(不含達文士、

藝大咖啡) 
549,889  689,113  139,224  25.32% 

北藝風103年11月1日、
藝推中心103年11月
13日進駐 

2 美術館(不含爐鍋咖啡) 321,677  367,944  46,267  14.38% 
102年11月1日新廠商
進廠-爐鍋咖啡 

3 藝大會館(包含動畫系) 116,829  129,001  12,172  10.42% 
北藝風於103年10月
29搬家 

4 圖書館 754,226  832,063  77,837  10.32%   

5 音樂廳 226,140  248,317  22,177  9.81%   

6 女二舍 175,910  192,263  16,353  9.30%   

7 舞蹈系 183,640  198,027  14,387  7.83%   

8 音樂一館 322,309  342,568  20,259  6.29%   

9 女一舍 693,457  736,496  43,039  6.21%   

10 音樂二館 787,936  833,273  45,337  5.75%   

11 
學生餐廳(包含郵局、魯

旦、OK超商) 
502,232  529,316  27,084  5.39%   

12 美術系 204,619  205,061  442  0.22%   



(4)其他 
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項次 館舍名稱 

102年1-12

月用電度
數 

103年1-12

月用電度
數 

較102年同
期用電度數

成長 

較102年同期
用電成長百

分比 

備註 

1 
藝文生態館

(不含寶萊納) 
261,284  87,950  -173,334    

103年9-10月電錶
故障導致數值不
完整 

2 戲舞大樓 181,931  548,273  366,342    102年9月啟用 

3 阿福草餐廳 0  25,605  25,605    
103年6月1日新廠
商進廠 

補充說明：本校數位電表裝接於保護電驛用之比流器與台電  

電表使用之計費用比流器精確度較差，本年度統
計度數約有0.99 %誤差。 



(二)104年度第一季用電情形 

  1.104第一季用電1,974,800度，較103年度同期2,303,200度減少328,400
度(約-14.26%)。 

  2.各校舍與公共區域104年第一季與103年同期用電情形比較(節能績
效區分為ABC三段)： 
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(1)節能績效A：用電減少3.5%以上者 

項次 館舍名稱 
103年1-3月用電

度數 

104年1-3月用電
度數 

較103年同期用電度
數成長 

較103年同期用電
成長百分比 

備註 

1 公共區堿 191,724  48,614  -143,110  -74.64%   

2 
體泳館(不含波菲

美) 
373,841  115,032  -258,810  -69.23% 

103年7月1日新廠
商進廠 

3 
藝文生態館(不含

寶萊納) 
56,778  33,379  -23,399  -41.21%   

4 教學大樓 18,355  11,404  -6,951  -37.87%   

5 舞蹈系 31,288  20,286  -11,002  -35.16%   

6 音樂二館 161,909  111,581  -50,328  -31.08%   

7 污水廠 17,081  12,689  -4,392  -25.71%   

8 圖書館 138,162  105,703  -32,459  -23.49%   

9 特殊教室 36,314  30,069  -6,245  -17.20%   

10 音樂一館 40,879  34,019  -6,860  -16.78%   

11 展演中心 103,202  88,398  -14,804  -14.34%   

12 戲劇系 24,120  21,034  -3,086  -12.79%   

13 女二舍 31,176  27,715  -3,461  -11.10%   

14 音樂廳 56,674  52,273  -4,401  -7.77%   



 
(2)節能績效B：用電減少3.5%以下，但未成長者： 
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項次 館舍名稱 
103年1-3月用

電度數 

104年1-3月用
電度數 

較103年同期用電
度數成長 

較103年同期用
電成長百分比 

備註 

1 戲舞大樓 77,733  76,660  -1,073  -1.38% 102年9月啟用 

 
(3)節能績效C：用電成長者 

項次 館舍名稱 
103年1-3月用

電度數 

104年1-3月用電
度數 

較103年同期
用電度數成

長 

較103年同期用
電成長百分比 

備註 

1 行政大樓 41,222  41,552  330  0.80%   

2 美術系 32,791  34,110  1,319  4.02%   

3 女一舍 169,423  181,948  12,525  7.39%   

4 綜合宿舍 53,499  62,379  8,880  16.60%   

5 
活動中心(不含達文士、

藝大咖啡) 
114,135  133,312  19,177  16.80% 

北藝風103年11月1日、
藝推中心103年11月13

日進駐 

6 美術館(不含爐鍋咖啡) 49,608  63,038  13,430  27.07% 
102年11月1日新廠商
進廠-爐鍋咖啡 

7 
學生餐廳(包含郵局、魯
旦、OK超商) 

129,762  186,070  56,308  43.39%   

8 研究大樓 135,149  203,951  68,802  50.91%   

9 藝大會館(包含動畫系) 17,748  34,112  16,364  92.20% 
北藝風於103年10月29

搬家 



 
(4)其他 
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項次 館舍名稱 
103年1-3月用

電度數 

104年1-3月用
電度數 

較103年同期用
電度數成長 

較103年同期
用電成長百分

比 

備註 

1 阿福草餐廳 0  6,764  6,764    
103年6月1日新
廠商進廠 



 
 
(三)訂定104年度節電目標 
    依據行政院規定之基準年為96年用電量11,201千度，104年用電  量
目標10,081千度，較103年用電尚需節電1,288.2千度(-11.33%)。 

 

 

 

 

 

    

    惟考量本校各單位實際需求使用狀況及104年度第1季(1-3月)用電情形
，104年度第一季已節省用電約2.89%(328,400/11,369,200)，本年度預估
4-6月節省1%總用電度數，7-9月因暑假期間及屬辦理相關活動高峰期
，用電量較難估算，10-12月節省1%總用電度數，綜上將可達成年度
節電約-4.89%，故建議設定本校104年度節電目標為「-5%」。 
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報告完畢 


